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Reunião de pré-qualificação e/ou padronização de especificação básica de válvula de esfera excêntrica com atuador elétrico
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ASSUNTOS EM PAUTA

Assunto: Reunião de pré-qualificação e/ou padronização de especificação básica de válvula de esfera excêntrica com atuador elétrico

Entrada: Especificação básica Decisão / Ação tomada:

Solicitação de inclusão de material para o 
obturador em ferro fundido nodular 
Inclusão de material para a sede de vedação 
Inclusão de alternativa para material do 
mancal
Solicitação para que o volante do atuador 
elétrico não gire quando o atuador estiver em 
operação.
Solicitado para que exista ambas as 
possibilidades construtivas : Válvula de 
esfera excêntrica passagem circular plena e 
válvula de esfera excêntrica passa retangular 
plena
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